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Debit de stingere 2,11is
Numar de jeturi In functiune simultana 1 bucati
Timp teroretic de functionare 10 de minute
Rezerva minima intangibila 7 1,26 me

Pentru a asigura acoperirea fiecdrui punct al cladirii cu un jet de apé, s-a considerat o razd de acliune a
hidrantilor de 20m si un jet de apa de minim 6m. Astfel a rezultat un numér total de 9 hidranti cu furtun plat, 1
la parter si cate 2 pentru parter, etaj1, eta2 si mansarda.

Tntrucat printre rampele scaril dintre axele 8 -10 nu se poate asigura ridicarea furtunului in caz de nevoie,
s-a prevézut realizarea unei coloane uscate, care indeplineste cerintele art. 5.4. - 5.16. din P118-2/2013.

Instalatii de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori

Conform P118-2/2013, pentru clidirea studiat’ hidrantii exteriori sunt obligatorii, debitul necesar fiind de
10 Ifs. Deoarece, pe reteaua de alimentare cu apa din zona exista un singur hidrant DN80 care s& asigure
stingerea incendiilor, a fost propusa amplasarea a inca unui hidrant exterior subteran DN80, canform plansei
“ISI0-Plan de situatie” pentru a asigura debitul necesar de 101/s.

Statia de pompare hidranti

Pentru alimentarea retelei de hidranti interiori s-a prevazut o stafie de pompare alimentata dintr-un
rezervor de incendiu, cu un volum util de 2 me. Statia de pompare va fi montata in subsolul cl&dirii Intr-o
incapere special amenajata. Aceasta va fi amplasatd in imediata apropiere a rezervorului de incendiu.

Rezerva de apé de incendiu
Rezerva de apa pentru stingerea incendiilor cu capacitatea de totald de 2me va fi asiguratd de catre un
rezervor suprateran prefabricat din polietilen, montat fn subsolul cladirii intr-o incépere special amenajata.

INSTALATII ELECTRICE
Proiectul de faté trateaza solutiile tehnice: instalatiile de iluminat general, instalatiile de iluminat de sigurania,
instalatii de prize monofazate, alimentarea consumatorilor individuali, instalatia de protectie impotriva
trasnetelor si supratensiunilor, instalafiile de curenti slabi, pentru reabilitarea si modemizarea cladirii cu
functiune de invatamant gimnazial.

Alimentarea cu energie electricad:

Alimentarea cu energie electrics a cladarii se va realiza prin bransament ingropat in pdméant de la blocul
de masura si protectie trifazatd amplasat la limita de proprietate.

Solutii tehnice

« instalatia de iluminat interior

o instalatia de iluminat de siguranté/de securitate
o iluminat de siguranta pentru marcarea cailor de evacuare
o iluminat de siguranta pentru interventii
o iluminat de sigurant’ impotriva panicii

Pagind 13 din 16



a: strada Célarasilor nr. 6-8,
Targu-Mures, judetul Mures
Birou de proiectare in constructii civile, industriale
siagricole, expertizare tehnicd, verificari proiecte
w
ﬁ L I H g t 0365-455.328  e: office@structuralia.ro
Cl m: 0744-33,60.29 w: www.structuralia.ro

o iluminat local
o iluminat de siguranté pentru continuarea lucrului
o lluminat zone particulare
« instalatia de prize monofazate
«+ instalatia de consumatori individuali
« instalatia de protectie impotriva trasnetelor si priza de pamant
« instalatia fotovoltaica
« instalatia de curenti slabi
o Instalatia de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu si desfumare
o Instalatia de date si sonerie
o Instalatia de supraveghere si inregistrare video
o Instalatia de detecie, semnalizare si avertizare la efractie

Instalatia de iluminat interior si exterior

Pentru iluminarea spatiilor interioare au fost prevazute corpuri de iluminat cu led de 8W, 12W, 14W,
18W, 25W, 45W, 48W de tip aplica de perete, de tip aplica de tavan, de tip liniar, de tip panou 60x60cm, acestea
se vor monta aplicat sau suspendat. Corpurile din bai, grupuri sanitare si spatiile tehnice vor fi cu grad sporit
de protectie — minim IP44, Au fost prevazute corpuri de iluminat cu led, de 20W, distributie asimetrica a
fluxului luminos, pentru iluminarea tablei in fiecare sala de clasd, montat suspendat.

Pentru iluminarea spatiilor exterioare au fost prevazute corpuri de fluminat cu led de 8W, 18W de tip
aplica de perete, cu grad de protectie minim P44,

Instalatia de iluminat de siguranta

Alimentarea corpurilor normale echipate cu kituri de emergentd se va realiza de dinaintea
Intrerupatoarelor de comanda astfel inct s& se asigure 1 fazé martor neintrerupta si 1 faza intrerupta de
comandé a corpurilor de iluminat in functionare normala.

Corpurile de emergentd care se vor monta in exterior, in spatiile tehnice si spatiile de depozitare vor avea
gradul de protectie minim [P44.

Pentru evacuare: Pe toate holurile comune si deasupra fiecérei usi de evacuare vor fi prevézute corpuri de
iluminat pentru marcarea cailor de evacuare, tip luminobloc, prevézute cu acumulatori locali, Acestea se vor
amplasa la 0 inaltime intre 2m si 3m faid de pardoseala finita.

In dreptul iesirilor de evacuare vor fi prevazute corpuri de iluminat pentru marcarea céilor de evacuare atét
pe interior cét si pe exterior. Corpurile care se vor monta in exterior vor fi firé marcaj cu grad de protectie
minim P44,

impotriva panicii: Conform normativului 17-2011 art. 7.23.10.1, cu modificarile din 2023 spatiile cu o
suprafatd mai mare de 60mp se prevad cu iluminat de siguranta impotriva panicii, daca este indeplinita una
dintre urmétoarele conditii: nu au acces direct in cdi de evacuare; evacuarea se face printr-o alta incapere cu
aglomerare de persoane; existé risc de impiedicare in cazul evacuari. in proiectul studiat nefiind indeplinite
aceste conditii nu a fost prevazut iluminat de siguranta impotriva panicii.
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Instalatia fotovoltaica

Pentru a reduce consumul de energie electrics cladirea va fi prevazut cu un sistem de producere a

energiel electrice fotovoltaic. Instalatia va avea urmétoarele caracteristici:

e Instalatia fotovoltaic va fi de fip on-grid cu injectarea surplusului de energie electrica produsa In
reteaua electricé de distributie a fumizorului;

o Se propune amplasarea a 126 panouri fotovoltaice cu o putere de 410W pentru un total de 51,6kW
produsi in punctul optim de functionare. In realitate valorile vor fluctua in functie de intensitatea
soarelui si a fenomenelor meteorologice;

e Pentru utilizarea energiei produse de panouri se vor monta minim 2 invertoare solare tip on-grid cu
functiune de MPPT (maximum power point tracking). Invertorul va permite o putere maxima a
matricel de panouri de 60kW astfel asigurand o zond de tampon in cazul conditiilor mai bune de
producere a energiei electrice;

e Invertoarele vor alimenta tofi consumatorii din ciédire, legatura la instalatia electrica se va face In
tabloul general, surplusul de energie necesar pir. consumul cladirii va fi asigurat din retea.

Invertoarelel se vor monta in centrala termica conform planselor anexate la faza P.T., spatiu in care se vor
monta tabloul de curent continuu si tabloul de curent alternativ pentru legatura la instalatia electrica a cladirii,

Datorita puterii mari a sistemului panourile fotovoltaice, tabloul de curent continuu si alte echipamente §i
cutii pentru partea de curent continuu vor avea clasa de izolatie Il.

Instalatia fotovoltaic3 se va realiza de cétre o firma specializata pentru astfel de lucrari.

Inaintea implementarii solutiei tehnice propuse prin prezentul proiect se va verifica de catre firma
specializata sau producatorul care vor furniza sistemul fotovoltaic.

Instalatia de sonerie va fi realizaté cu urmatoarele echipamente:
o 1 xsonerie automata
e B x sirena interioara

e 2 xsirenaexierioara
Montarea, instalararea, punerea in functiune a echipamentelor se va realiza conform manualul de

instruciuni a produsului ales.

Instalatia de supraveghere si inregistrare video
Instalatia de supraveghere si Inregistrare video va fi realizata cu urmatoarele echipamente:

o camere video de interior tip IP, 4Mpx, lentila fixa f=2,8mm, compatibil cu PoE 802.3af;

o camere video de exterior tip IP, 4Mpx, lentila varifocalé f=2,8-12mm, grad de protectie IP65, compatibil cu
PoE 802.3af;

«1 x Inregistrator video IP (Network video recorder — NVR), montart in rack-ul de la parter;

« 1x sursa neintreruptibila de putere (UPS) de 3kVA/2.7kW, autonomie de 17min. pentru o sarcina de

1000W, montare n rack (2U);

o switch-uri gigabit cu 16 porturi RJ45 si 2 porturi SFP, cele 16 porturi sunt compatibile cu cel putin PoE

802.3af cu un buget de putere de 250W;

« 3 x unitéti de stocare date supraveghere video tip HDD (hard disk drive), capacitate 8TB

e Montarea echipamentelor se va realiza in rack-urile de curenti slabi;
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Pentru legaturile intre switch-uri gi camerele video se vor utiliza cabluri de tip FTP Caté LSZH.

Toate cablurile se vor poza, unde este posibil, aparent in pod sau ingropat in perefi pozate in tuburi
flexibile ignifuge fara emisii de halogen (HF - halogen free) cu diametru exterior 16mm care se monteaza
ingropat in perete i mascate in tavanele false.

Alimentarea cu energie electricd a sistemului se realizeaza din doua surse:

o alimentare de bazs din reteaua electrica a cladiril;
o alimentare de rezerva: sursa neintreruptibila de tensiune (UPS).

Instalatie de detectare, semnalizare si avertizare la efractie
A fost prevazutd o instalatie de detectare, semnalizare si avertizare efractie independentd, care va fi realizata

cu urméfoarele echipamente:
« Cenirals de alarmare cu 8 zone standard conectabile pe placa de baza expandabile pana la

168 zone;

Zonele de detectare sunt de tip:
¢ instantanee
o temporizate
o conditionate
o supraveghere permanentd 24 h

Instalatia de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu
Conform art. 3.3.1(1) din P118/3-2015 cu completarile din 2018, cldirile cu aceasta functiune trebuie

echipate cu instalaii de detecie si semnalizare la incendiu. Astfel obiectivul va fi prevazut cu o instalatie de
detectie incendiu cu acoperire totala.

Indicatori tehnico-economici

Indicatori Valori fard TVA
Suprafata total% desfasurata a cladirii 2.097,19 mp
Cost investitie C+M 7.157.746,79 lei
Constructii si instalatii (C+1) 6.571.646,19 lei
Valoarea lucrérilor de baza 9.024.761,57 lei
Alte costuri 4,083.369,76 lei
Valoarea investitiei 13.108.131,33 lei
Numarul de beneficiari 209 elevi
Investitie de baza - cost unitar 4.,303,26 lei/mp
Constructii si instalatii (C+l) 3.133,55 lei/mp
Raport investitie de bazi si alte costuri 2,21
Investitie / elevi 62.718,33 leifelev

Intocmit, .
STRUCTURALIA OFFICE S.RN
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Anexa Nr. 7
Devizul general
REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA "TELEKT DOMOKOS" DIN COMUNA GORNESTI - SF MIXT
Valoarea (exclusiv TVA Valoarea (inclusiv
Nr. crt. Denumitea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA)
LEI LEL LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 Obtinerea terenului 0,00 0,001 0,00
1,2 Amenajarea terenului 221.121,15 42.013,02 263.134,17
1.2.1 AMENAJARI EXTERIOARE 221.121,15 42.013,02] 263.134,17
1212 AMENAJARI SPATII VERZI 38.654,43 7.344,34 45.998,77
1.2.1.3 PAVAJE EXTERIDARE SI TROTUARE 182.466,72 34.668,68 217.135,40
13 Amena}.én‘ pintru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiald
1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatiior 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 1 221.121,15 42.013,02| 263.134,17
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
P 3 it S e hiecth t. ok
22 S:i_w_eitu.l.?ll pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de 36.355,51 6.907,55 43.263,06
investitii
2,23 INSTALATIIL 36.355,51 6.907,55 43.263,06
2,238 INSTALATII RETELE EXTERIOARE SANITARE 36.355,51 6.907,55 43.263,06)
TOTAL CAPITOLUL 2 36.355,51 6.907,55 43.263,06
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica
3,1 Studii 3.000,00 570,00 3.570,00
3.1.1 Studii de teren 3.000,00 570,00 3.570,00
3111 Studiu gectehnic 3.000,00 570,00 3.570,00
3.1.1.2 Studiu topografic 0,00/ 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.13 Alte studii spacifice 0,00 0,00 0,0C
R e =D =
3,2 Docfm.e:nt_agu s‘u_parit_gz cheltuieli pentru oblinerea de avize, 3.000,00 570,00 3.570,00
acorduri si autorizatii
33 Expertiza tehnicd 10.600,00 1.900,00 11.900,00
3.4 Certfﬁchrea performantei energetice sl auditul energetic al 16.000,00 3.040,00 19.040,00
cladiriior
3,5 Piolectare 398.000,00 75.620,00 473.620,00
3.5.1 Temad de pruiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdritor de =
353 interventil si deviz general 136.000,00 25.840,00 161.840,00
Documentatiile tehnice necesare in vederea obifinerii : i
3.5:4 avizelorfacordurilor/autorizaliiior 10:000,60 1.900,00 11.800,00
S a—— : T
355 Ver 1ﬂcav_| e2 tehinicd de calitate a prefectulul tehnic si a detaliilor 52,000,00 9.880,00 61.880,00
de executie
3.56 Piolect tehnic 51 detalii de exccutie 200.000,00 38.000,00 238.000,00
3,6 Organizarea procedurilor de achizilie 85.000,00 16.150,00! 101.150,00
3,7 Consultanta 375.000,00 71.250,00 446.250,00




.

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul-de investiii 185,000,00 35.150,00 220.150,00
372 Auditul finaciar 60.000,00 11.400,00/ 71.400,00
3.7.3 Elaborarea cererii de finantare 130.000,00 24,700,00 154.700,00
3,8 Asistentd tehnicd 225,000,00 42,750,00 267.750,00
38.1 Asistentd tehnicd din partea proiectantulul 40.000,00 7.600,00 47.600,00
3.8.1.1 pe perioada de execulie a lucrdrilor 32.500,00 6.175,00 38.675,00
SRR gt g ram  vasw  esmo
382 Dirigentie de santier 150.000,00 28.500,00 178.500,00
3 s . 30072005, modifcile & complelAe 35,000,00 6es,0 #1,650,00
TOTAL CAPITOLUL 3 1.115.000,00 211.850,00 1.326.850,00
CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baz3

4,1 Constructii si instalatii 6.571.646,19 1.248.612,78 7.820.258,97
4.1.1 AMENAJARI EXTERIOARE 240.512,25 45.697,33 286.209,58
4,1.1.1 IMPREIMUIRE 240.512,25 45,697,33| 286.209,58
4.1.2 CONSTRUCTII 4.393.735,92 834.809,82 5.228.545,74
4.1.2.1 DESFACERI SI DEMOLARI 329.720,14 62.646,83 392.366,97
4.1.2.2 STRLICTURA 412,897,96 78.450,61 491.348,57
4.1.2.3 FINISAJE ARHITECTURA 3.651.117,82 £93.712,38 4,344.830,20,
4,13 INSTALATIL 1.937.398,02 368.105,62 2.305.503,64
4.1.3.1 INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI 463.659,03 88.095,22 551.754,25
4.1.3.2 INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI 332.002,28 64.220,43 402.222,71
4,13.3 INSTALATII SANITARE 261.879,98 49.757,20, 311.637,18
4,1.3.5 INSTALATII TERMICE 463,750,01 £8.112,50 551.862,51
4.1.3.7 INSTALATII VENTILARE 307,268,97 58.381,10 365.650,07
4.1.3.9 INSTALATII RETELE EXTERIOARE ELECTRICE 85.774,79 16.297,21 102.072,00
4,1,3,11 INSTALATII PSI 17.062,96 3.241,96 20,304,92
4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice gi fundionale 309.750,37 58.852,57 368.602,94
423 INSTALATII 309.750,37 58.852,57 308.602,%4
4234 MONTAJ UTILAJE SANITARE 10.001,69 1.900,32 11,902,01
4,2.3.6 MONTAJ ECHIPAMENTE TERMICE 145.146,50 27.577,83 172.724,33
4.2.3.10 MONTAJ ECHIPAMENTE ELECTRICE EXTERIOARE 145.892,11 27.719,50 173.611,61
4.2.3.12 MONTAJ INSTALATII PSI 8.710,07 1,654,891 10.364,98
43 Sn'f:igj echipamerte tehnologice si functionale care necesitd 1,287.609,24 244.645,76 1.532,255,00
4.3.2.3 Deviz: FINISAJE ARHITECTURA 175.000,00 33.250,00 208.250,00
4.3.3.3 Deviz: INSTALATII SANITARE 10.000,00 1.900,00 11.900,00
4.3.3.5 Deviz: INSTALATII TERMICE 885.109,24 168.170,76 1.053.280,00
4.3.3.9 Deviz: INSTALATII RETELE EXTERIOARE ELECTRICE 206.500,00] 39.235,00 245,735,00
4,3.3.11 Deviz: INSTALATII PSI 11.040,00 2.090,00 13.090,00




4.4 Uu'laje,l thipa_mente tehnoiogil_te si functionale care nu necesita 0,00 0,00 0,00
Y. montaj si echipamente de transport
4,5 Duotari 855.755,77 162,593,680 1.018.349,37
4,523 Deviz: FINISAJE ARHITECTURA 855.755,77, 162,593,A0 1.018,249,37
4,6 Active necorparale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 9.024.761,57 1.714.704,71 10.739.466,28
CAPITOLULS
Alte cheltuieli
51 Crganizare de santier 43.873,57 8.335,98 52.209,54
Gl Lucrdri de constructii pentru organizarea santierujui 18.873,57 3.585,98 22,459,54
5.1.14 ORGANIZARE SANTIER 18.873,57 3.585,98 22.459,54
51141 ORGANIZARE SANTIER 1R.873,57 3.585,98 22,459,54
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 25.000,00 4,750,00 29.750,00
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditulul 78.735,25 0,00 78.735,25
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bindii finantatoare 0,00 0,00 0,00
Cota aferentd ISC pentru cantrolul calitatii lucrdritor de
52.2 constructi 35.788,75 0,00 35.788,75|
Cota aferentd ISC pentiu controlul statului in amenajarea
b teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de 2ASATS 0,00 457,29
5.2.4 Cota aferentd Casel Sociale a Constructarilor - CSC 35.788,75 0,00 35.788,75
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autarizatia de
3 ] 0
2 construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
53 Cheltuieli diverse si neprevizute 495.261,92 54.099,76 509.361,68
54 Cheltuieli pentru infurmare si publicitate 30.000,00) 5,700,00 35,700,00
TOTAL CAPITOLUL 5 647.870,74 108.135,74 756.006,48
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6,1 Pregatirea persenalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6,2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 15% din(1.2 + 1.3+ 14 +2
71 +314324+33435+3.7438+44511) 1.547.266,77 293.980,69 1.841.247,46,
Cheltuieli pentru constituirea rezervel de implementare pentru
7,2 afuctares de pret 5% din 515.755,59 97.993,56 613.749,15
TOTAL CAPITOLUL 7 2,063.022,36 391.974,25 2.454.996,61
TOTAL GENERAL 13.108.131,33 2.475.585,27 15.583.716,60
din care C+M: (1.2, 1.3,1.4, 2, 4 7.157.746,79 1.359.971,90 8.517.718,69

Beneficiar,
COMUNA GORNESTI

PROIECTANT, SCSTR

Rapurt gerverat cu programul Deviz 380 asat de Soflmagesin, wew . devizra,

fntocmit,

ING. PREDA REMUS-VALERIU



